Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Puftusk, dnia 18.02.2019
Spétka z o. 0. w Puttusku
ul. Wyszkowska 2
06-102 Puftusk

. dz72 % /2019

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. ustala nastepujgce warunki

techniczne dla projektow kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Wrdblem, w ul. Wspdlnej i Rybitew

Wilaczenie nalezy wykona¢ do istniejgcych nastgpujacych studni kanalizacyjnych:
Dla Zadania 1: Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pod Wrdoblem wraz z przepompowniq

$ciekéw- wpiecie w komore kanalizacji sanitarnej na kladce technologicznej dz. nr 70 obreb 24

Dla zadania 2: Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wspélna i Rybitew wraz z przepompowniami
§ciekéw- do istniejqcej studzienki kanalizacji sanitarnej @ 1200 w ul. Rybitew o rzgdnych

83,18/79,85

Kanalizacje zaprojektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych - min SN8 typu cigzkiego z
uszezelka , na odeinki wykonywane metodg bezwykopowa rury PE , przewody tloczne z rur
PE o min. $rednicy 160 mm . Wymaga si¢ uzbrojenia projektowanej kanalizacji w studnie
rewizyjne zelbetowe lub PVC/PP o érednicy od 425 do 1200 mm. Studnie z wlazami typu
ciezkiego — 40 t. Dla posesji usytuowanych wzdtuz glownych ciggoéw kanalizacji, zostang
zaprojektowane odejécia kanalizacji umozliwiajace podlaczenie istniejacych budynkow. W
przypadku pustych, niezabudowanych dziatek kanalizacja rdwniez zostanie zaprojektowana
do granic nieruchomosci. Usytuowanie przygotowanych podej$é nalezy uzgodni¢ pisemnie z
wiascicielami dziatek .

Studnie rewizyjne nalezy zaprojektowa¢ w miejscach niekolidujacych z obecng infrastrukturg
podziemna — woda, gaz, energia. Odejécia do posesji nalezy zakonczy¢ studzienka rewizyjng
min @ 315 pozostawiona przy granicy posesji ( odstgpstwo tylko w uzasadnionych
przypadkach po uzyskaniu zgody PWiK) . Wymagania dla przepompowni sieciowych zostaly
okreslone w dokumencie : Opis techniczny przepompowni Sciek6w wraz z monitoringiem.
Projekty kanalizacji majg uwzglednia¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy zgodnie z istniejgcym i
prawdopodobnym przyszlym zagospodarowaniem terenow.

Projekt nalezy uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0. 0. w Pultusku i zarzadcg drogi.

Warunki sa wazne przez okres 12 miesigcy, od daty ich wystawienia.
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